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	АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «УХТА»

РЕСПУБЛИКИ КОМИ
	
	КОМИ РЕСПУБЛИКАСА

«УХТА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ КЫТШЛÖН

АДМИНИСТРАЦИЯ


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ



	28 февраля 2025 г.
	
	№
	521
	

	г.Ухта,  Республика Коми  
	
	


Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения Ухтинских тепловых сетей                       ООО «Комитеплоэнерго»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации [image: image2.jpg]


от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах [image: image3.jpg]


организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», администрация постановляет:

1. Утвердить Техническое задание на разработку инвестиционной [image: image4.jpg]


программы в сфере холодного водоснабжения подразделения Ухтинские тепловые сети ООО «Комитеплоэнерго» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на [image: image5.jpg]


начальника МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» на период действия распоряжения администрации муниципального округа «Ухта» от 17.02.2025 № 31-лс «О возложении обязанностей».
И.о. главы муниципального округа «Ухта»

Республики Коми - 

руководителя администрации






  М.Н. Метелева

Приложение

к постановлению администрации

муниципального округа  «Ухта»

от 28 февраля 2025 г. № 521
Техническое задание

на разработку инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения

подразделения Ухтинские тепловые сети ООО «Комитеплоэнерго»

1. Разработчик технического задания: администрация муниципального округа «Ухта» совместно с обществом с ограниченной ответственностью «Комитеплоэнерго» (далее ООО «Комитеплоэнерго»).

2. Цель технического задания: разработка проекта Инвестиционной программы подразделения Ухтинские тепловые сети ООО «Комитеплоэнерго» в сфере водоснабжения, водоотведения на 2026 - 2027 годы» (далее - инвестиционная программа), определяющей мероприятия по строительству, реконструкции, развитию и модернизации систем холодного водоснабжения, с расчетом финансовых потребностей, необходимых для реализации данной инвестиционной программы.

3. Пересмотр (внесение изменений) в утверждённое техническое задание осуществляется по инициативе администрации муниципального округа «Ухта» или по инициативе ООО «Комитеплоэнерго» в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4. Наименование Инвестиционной программы: Инвестиционная программа                   ООО «Комитеплоэнерго» на территории муниципального округа «Ухта» на период с 2026 по 2028 г.г.

5. Основание для разработки Инвестиционной программы:

· Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 7.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышения энергетической эффективности и внесения изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

· Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

· Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

· Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

· Постановление Правительства Российской Федерации от 5.12.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; 

· Постановление Правительства Российской Федерации от 4.09.2013 № 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод»;

· Приказ Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 № 168 «Об утверждении «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»; 

· решение Совета муниципального образования городского округа «Ухта» от 4.09.2013 № 226 «Об утверждении генерального плана муниципального образования городского округа «Ухта».

6. Цель разработки Инвестиционной программы:

· обеспечение надёжного и бесперебойного водоснабжения существующих потребителей; 

· снижение уровня износа существующих объектов водоснабжения.
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7. Основные задачи для разработки Инвестиционной программы:

· осуществить мероприятия по частичной реконструкции децентрализованной системы водоснабжения технической водой;

· обеспечить баланс интересов между ресурсноснабжающей организацией и существующими потребителями.

8. Основные требования к содержанию Инвестиционной программы: формы и содержания Инвестиционной программы должны соответствовать постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»

9. Период действия Инвестиционной программы: с 01.01.2026 по 31.12.2028.

10. Срок разработки Инвестиционной программы: 01.09.2026.

11.
Разработчик проекта инвестиционной программы: ООО «Комитеплоэнерго».

12.
Сроки/этапы (наименования этапов) выполнения мероприятий, источники их финансирования определяются в Инвестиционной программе.

13.
Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения:

	N п/п
	Наименование объекта
	Местоположение подключаемых объектов
	Подключаемая нагрузка 
куб.м/сут.
	Планируемая дата подключения

	
	
	
	по водоснабжению
	по водоотведению
	

	1.
	-
	-
	-
	-
	-


Техническим заданием не предусматривается проведение мероприятий по непосредственному технологическому присоединению объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения и водоотведения на территории муниципального округа «Ухта». 

14.
Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов систем водоснабжения ООО «Комитеплоэнерго». 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Плановые значения показателей

	I
	Показатели качества воды

	1.
	доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды
	%
	0

	2.
	доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды
	%
	0

	II
	Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения

	1
	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
	ед./

км
	0
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	III
	Показатели энергетической эффективности

	1
	доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	0,00

	2
	удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки холодной воды
	Квт.ч/

тыс. куб.м
	0,000

	3
	удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды
	Квт.ч/

тыс. куб.м
	0,000

	4
	удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе на подъем воды
	Квт.ч/ куб.м
	0,682


15.
Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий, мероприятий в целях создания цифровой инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения:

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение целевого показателя, кот. д. б. достигнуто в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

	I
	Показатели качества воды*

	1.
	доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды
	%
	0

	1.1.
	- реконструкция шпоры водоприёмного ковша БНС Районной котельной г. Ухта
	%
	0

	2.
	доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды
	%
	0

	2.1.
	- реконструкция шпоры водоприёмного ковша БНС Районной котельной г. Ухта
	%
	0

	II
	Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения

	1
	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
	ед./

км
	0


4

	1.1.
	- реконструкция шпоры водоприёмного ковша БНС Районной котельной г. Ухта
	ед./

км
	0

	III
	Показатели энергетической эффективности

	1
	доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	0,00

	1.1.
	- реконструкция шпоры водоприёмного ковша БНС Районной котельной г. Ухта
	%
	0,00

	2
	удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки холодной воды
	Квт.ч/

тыс. куб.м
	0,000

	2.1.
	- реконструкция шпоры водоприёмного ковша БНС Районной котельной г. Ухта
	Квт.ч/

тыс. куб.м
	0,000

	3
	удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды
	Квт.ч/

тыс. куб.м
	0,000

	3.1.
	- реконструкция шпоры водоприёмного ковша БНС Районной котельной г. Ухта
	Квт.ч/

тыс. куб.м
	0,000

	4
	удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе на подъем воды
	Квт.ч/ куб.м
	

	4.1.
	- реконструкция шпоры водоприёмного ковша БНС Районной котельной г. Ухта
	Квт.ч/ куб.м
	0,583


16.
Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

Техническим заданием не предусматривается проведение мероприятий по защите объектов водоснабжения и (или) водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов объектов систем водоотведения муниципального округа «Ухта». 

17.
Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы, обусловленные необходимостью соблюдения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения, сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Техническим заданием не предусматривается проведение мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы систем водоснабжения и водоотведения муниципального округа «Ухта». 

_________________________________
